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einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
Typenliste

Gepriifte Ausfilhrungen - Nachweise

Prufbericht 212 27690 vom 30. 11. 2005, Prifbericht 212 41191 vom 13. 07. 2010, Prufbericht 212 41192 vom 13. 07. 2010,
Prufbericht 212 41193 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 212 41195 vom 13. 07. 2010, Prufbericht 11-001107-PR01 vom 05.
04. 2012, Prufbericht 11-001107-PR02 vom 05. 04. 2012, Priifbericht 12-002374-PR05 vom 13. 05. 2013, Prifbericht 12-
002374-PR12 vom 04. 12. 2013, Ergebnisprotokoll 14-002354-PR01 vom 07. 08. 2015, Prufbericht 16-002571-PR01 vom
07. 04. 2017, Prufbericht 16-002571-PR06 vom 24. 04. 2017, Gutachtliche Stellungnahme 13-002666-PR06 vom 20. 03.
2017 bzw. der darin genannten Grundlagen

Zuldssige Ausfiihrungen

1. | Tursystem und Abmessung

Ausbildung von einfliigeligen Turen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht und folgenden Fligel-
mafen:

maximale Breite: 1400 mm

maximale Héhe: 3000 mm.

Festverglasung:
Die Grofe der Festfelder ist frei wahlbar, muss jedoch die statischen Anforderungen erfiillen.

2. | Profile
Ausfiihrung der Tirelemente in den folgenden Profilsystemen:

- heroal D72
- heroal D 72 RL
-heroal D 72 CL

Ausbildung von verschraubten und unverschraubten Rahmenkopplungen. Eckausbildungen nur mit an-
grenzenden Festfeldern.

3. | Verglasungen / Ausfachungen / Fiillungen

Einsatz von P4A Verglasungen (RC2) bzw. Verglasungen ohne Anforderung nach nationalem Vorwort
der DIN EN 1627 : 2011 mit den positiv gepriften Glasanbindungssystemen (RC2N):

- Klebstoff 18720 / Fa. heroal

- Klebstoff Cosmofen VKD 874 / Fa. Weil3 Chemie

- Klebstoff Hey’Di Polysulfid S

Die Position des jeweiligen Klebstoffs muss wie gepriift ausgefiihrt werden.

Unter Verwendung einer Kastenglasleiste und Verklebung mit 18720 ist lediglich eine Verklebung 300
mm aus den Ecken erforderlich.

Einsatz von Paneelen mit den gepruften Aufbauten (von auf3en nach innen):

- 3mm Aluminiumblech / 2mm Stahlblech / 20mm Hartschaum / 3mm Aluminiumblech

- 2,5mm Aluminiumblech / 20mm PU-Hartschaum / 2,5mm Aluminiumblech

- 6mm ESG-Aulenscheibe / 20mm Hartschaum / 2mm Stahlblech / 3mm Aluminiumblech

jeweils mit dem gepruften Klebstoff. Die Position des Klebstoffs muss wie geprift ausgefihrt werden.

Flugeluberdeckende Fillungen, ein- und zweiseitig mit alternativen Anbindungssystemen an das Fligel-
profil (verklebt / mechanisch gesichert).
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einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
Typenliste

Gepriifte Ausfilhrungen - Nachweise

Prifbericht 212 27690 vom 30. 11. 2005, Prifbericht 212 41191 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 212 41192 vom 13. 07. 2010,
Prifbericht 212 41193 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 212 41195 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 11-001107-PR01 vom 05.
04. 2012, Prufbericht 11-001107-PR02 vom 05. 04. 2012, Prifbericht 12-002374-PR05 vom 13. 05. 2013, Prifbericht 12-
002374-PR12 vom 04. 12. 2013, Ergebnisprotokoll 14-002354-PR01 vom 07. 08. 2015, Prifbericht 16-002571-PR01 vom
07. 04. 2017, Prufbericht 16-002571-PR06 vom 24. 04. 2017, Gutachtliche Stellungnahme 13-002666-PR06 vom 20. 03.
2017 bzw. der darin genannten Grundlagen

Zuldssige Ausfiihrungen

4. |Verriegelungen / Beschlage

Es kénnen folgende alternative Verriegelungen eingesetzt werden:

- Fuhr Autosafe 833 (auch mit A-Offner)

- Fuhr Autotronik 834 Typ 4

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 3
Bolzenschloss

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 8
Schwenkhakenschloss

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 11
Duo-Bolzen-Schwenkhakenschloss

- GU Secury MR2

- GU Secury Automatic (auch mit A-Offner)

jeweils mit SchloRverldngerungen in Abhangigkeit der Fligelhéhe,

jeweils verschraubt durch
- Einnietmutten M5 mit M5 x 20 mm Senkkopfschraube
- M5 x 16 mm PH Senkkopfschraube,

jeweils verschlussseitig mit
- EinzelschlieRblechen oder Schlielleisten

jeweils verschraubt durch
- Einnietmutten M5 mit M5 x 20 mm Senkkopfschraube
- M5 x 16 mm PH Senkkopfschraube.

Zugelassen sind Schutzbeschlage geprift nach DIN 18257 Klasse ES1 (oder héher) bzw. nach EN 1906
Kennzeichnungsschlissel- Stelle 7 Klasse 2 (oder héher) mit SchlieBzylinder.

Der erforderliche SchlieRzylinder muss je nach Ausfiihrung des Schutzbeschlags (mit oder ohne Zieh-
schutz / Zylinderabdeckung) mit oder ohne Ziehschutz mindestens aber mit Bohrschutz ausgeristet
sein.

Ferner zugelassen ist die Ausfiihrung ohne Schutzbeschlag nach DIN 18257 bzw. EN 1906, wenn die
notwendigen Schutzziele im Profil bzw. durch ausgewahlte Beschlagkomponenten erzielt werden.
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einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
Typenliste

Gepriifte Ausfilhrungen - Nachweise

Prifbericht 212 27690 vom 30. 11. 2005, Prifbericht 212 41191 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 212 41192 vom 13. 07. 2010,
Prifbericht 212 41193 vom 13. 07. 2010, Prifbericht 212 41195 vom 13. 07. 2010, Priifbericht 11-001107-PR01 vom 05.
04. 2012, Prufbericht 11-001107-PR02 vom 05. 04. 2012, Prufbericht 12-002374-PR05 vom 13. 05. 2013, Prufbericht 12-
002374-PR12 vom 04. 12. 2013, Ergebnisprotokoll 14-002354-PR01 vom 07. 08. 2015, Prifbericht 16-002571-PR01 vom
07. 04. 2017, Prufbericht 16-002571-PR06 vom 24. 04. 2017, Gutachtliche Stellungnahme 13-002666-PR06 vom 20. 03.
2017 bzw. der darin genannten Grundlagen

Zuldssige Ausfiihrungen

5. | Bander

Es kénnen die alternativen Bander:

- Aufsatzturband 2- und 3-teilig

- Aluminium Rollenband

eingesetzt werden.

Uber einer Flugelhdhe von 2,4 m ist ein drittes Band mit zugehériger Bandseitensicherung notwendig.

6. |Zusatzbeschlige

Es kénnen folgende alternative Zusatzbeschlage eingesetzt werden:
- A-Offner,

- Sperrbiigelschlésser,

- E-Offner,

- Kabellbergang,

- Tarschliefer, integriert oder aufgesetzt.

Ende der Typenliste.
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Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
(Deutschland) I

ROSENHEIM
1 Auftrag
Der Auftraggeber beauftragte beim ift Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu

folgendem Sachverhalt:

Klarung des Einflusses der unten aufgefiihrten Anderungen bzw. Abweichungen zu dem
gepruften Probekdrper auf dessen einbruchhemmende Eigenschaften.

N

Grundlagen der Beurteilung

— Prufbericht 212 27690 vom 30. November 2005

— Prufbericht 212 41191 vom 13. Juli 2010

— Prufbericht 212 41192 vom 13. Juli 2010

— Prufbericht 212 41193 vom 13. Juli 2010

— Prufbericht 212 41195 vom 13. Juli 2010

— Prufbericht 11-001107-PR0O1 vom 05. April 2012

— Prufbericht 11-001107-PR02 vom 05. April 2012

— Prufbericht 12-002374-PR0S vom 13. Mai 2013

— Prifbericht 12-002374-PR12 vom 04. Dezember 2013

— Ergebnisprotokoll 14-002354-PR01 vom 07. August 2015

— Prifbericht 16-002571-PR01 vom 07. April 2017

— Prufbericht 16-002571-PR06 vom 24. April 2017

— Gutachtliche Stellungnahme 13-002666-PR06 vom 20. Marz 2017
bzw. der darin genannten Grundlagen

— vom Auftraggeber eingereichte Dokumente und Konstruktionsunterlagen zur Dokumen-
tation der Anderung;
Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Blatt 1 bis Blatt 86
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 -

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl I t
(Deutschland)

ROSENHEIM

3 Beurteilung

Tabelle 1 Tirsystem und Abmessung
Ausfithrungs- | Ausbildung von einfligeligen Turen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
variante und folgenden Fliigelmalen:
maximale Breite: 1400 mm
maximale Hoéhe: 3000 mm.
Festverglasung:
Die Groflke der Festfelder ist frei wahlbar, muss jedoch die statischen Anforderun-
gen erfillen.
Beurteilung/ | Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
Hinweise den basierenden Priifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-
hemmenden Eigenschaften bei der Ausfilhrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriiften Variante.
In Abhangigkeit der Fliigeldimension ist die Anzahl der Bander bzw. die Ausbildung
der Verriegelung zu beriicksichtigen.
Alle anderen Details miissen wie gepriift bzw. ergédnzend gutachtlich zugelassen
ausgefiihrt werden.
Tabelle 2 Profile
Ausfiihrungs- | Ausfiihrung der Turelemente in den folgenden Profilsystemen:
variante - heroal D72
-heroal D 72 RL
- heroal D 72 CL
Ausbildung von verschraubten und unverschraubten Rahmenkopplungen. Eckaus-
bildungen nur mit angrenzenden Festfeldern.
Beurteilung/ | Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
Hinweise den basierenden Priifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-

hemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriiften Variante.

Nicht dargestellte Zwischenmalle beziiglich der Ansichtsbreite bei Blendrahmen
oder Aufdoppelungsprofilen kénnen ohne ergdnzende Aufnahme in diesem Doku-
ment ausgefiihrt werden.

Falzanschlagprofile sind von den Enden im Abstand von < 120 mm und unterei-
nander < 400 mm zu verschrauben.

Werden Elementecken ausgebildet, so miissen ausgehend von der Ecke Festfel-
der vor Einsatz von angrenzenden Tiren ausgefiihrt werden.

Kopplungsprofile diirfen ausschlieRlich zwischen Festfeldern ausgefiihrt werden.

Alle anderen Details miissen wie gepriift bzw. ergédnzend gutachtlich zugelassen
ausgefiihrt werden.
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einbruchhemmende Eigenschaften ®
Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
Tabelle 3 Verglasungen / Ausfachungen / Fiillungen
Ausfithrungs- | Einsatz von P4A Verglasungen (RC2) bzw. Verglasungen ohne Anforderung nach
variante nationalem Vorwort der DIN EN 1627 : 2011 mit den positiv gepriiften Glasanbin-
dungssystemen (RC2N):
- Klebstoff 18720 / Fa. heroal
- Klebstoff Cosmofen VKD 874 / Fa. Weilt Chemie
- Klebstoff Hey’'Di Polysulfid S
Die Position des jeweiligen Klebstoffs muss wie gepriift ausgefiihrt werden.
Unter Verwendung einer Kastenglasleiste und Verklebung mit 18720 ist lediglich
eine Verklebung 300 mm aus den Ecken erforderlich.
Einsatz von Paneelen mit den gepriiften Aufbauten (von au3en nach innen):
- 3mm Aluminiumblech / 2mm Stahlblech / 20mm Hartschaum / 3mm Aluminium-
blech
- 2,5mm Aluminiumblech / 20mm PU-Hartschaum / 2,5mm Aluminiumblech
- 6mm ESG-Aulenscheibe / 20mm Hartschaum / 2mm Stahlblech / 3mm Alumini-
umblech
jeweils mit dem gepriiften Klebstoff. Die Position des Klebstoffs muss wie gepriift
ausgefiihrt werden.
Fligeliberdeckende Fiillungen, ein- und zweiseitig mit alternativen Anbindungs-
systemen an das Flugelprofil (verklebt / mechanisch gesichert).
Beurteilung/ | Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
Hinweise den basierenden Priifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-

hemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriften Variante.

Bei Verwendung von verglasten Paneelen ist sicherzustellen, dass der grundle-
gende Aufbau identisch der gepriften Variante (2,5mm Alu / 220mm PU / 2,5mm
Alu) ist, ein Randabstand der Verglasung zum Fligel von min. 200 mm gegeben ist
und ein eigenstandiger Nachweis fiir die Verglasungsanbindung bzw. das Motiv
gefuhrt wurde.

Alle anderen Details, insbesondere die Anbindung der fligeliberdeckenden Pa-
neele an den Fliigel, miissen wie gepriift bzw. ergdnzend gutachtlich zugelassen
ausgefihrt werden.
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einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 -

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl I t
(Deutschland)

Tabelle 4

ROSENHEIM

Verriegelungen / Beschlage

Ausfiihrungs-
variante

Es kénnen folgende alternative Verriegelungen eingesetzt werden:

- Fuhr Autosafe 833 (auch mit A-Offner)

- Fuhr Autotronik 834 Typ 4

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 3
Bolzenschloss

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 8
Schwenkhakenschloss

- Fuhr Multisafe 855 GL Typ 11
Duo-Bolzen-Schwenkhakenschloss

- GU Secury MR2

- GU Secury Automatic (auch mit A-Offner)

jeweils mit Schlof3verlangerungen in Abhangigkeit der Fliigelhéhe,

jeweils verschraubt durch
- Einnietmutten M5 mit M5 x 20 mm Senkkopfschraube
- M5 x 16 mm PH Senkkopfschraube,

jeweils verschlussseitig mit
- Einzelschlielblechen oder Schliellleisten

jeweils verschraubt durch
- Einnietmutten M5 mit M5 x 20 mm Senkkopfschraube
- M5 x 16 mm PH Senkkopfschraube.

Zugelassen sind Schutzbeschlage geprift nach DIN 18257 Klasse ES1 (oder bes-
ser) bzw. nach EN 1906 Kennzeichnungsschlissel- Stelle 7 Klasse 2 (oder besser)
mit Schlie3zylinder.

Der erforderliche Schlie3zylinder muss je nach Ausfiihrung des Schutzbeschlags
(mit oder ohne Ziehschutz / Zylinderabdeckung) mit oder ohne Ziehschutz mindes-
tens aber mit Bohrschutz ausgeriistet sein.

Ferner zugelassen ist die Ausfiihrung ohne Schutzbeschlag nach DIN 18257 bzw.
EN 1906, wenn die notwenigen Schutzziele im Profil bzw. durch ausgewahite Be-
schlagkomponenten erzielt werden.

Beurteilung/
Hinweise

Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-
hemmenden Eigenschaften bei der Ausfilhrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriften Variante.

Erfolgt die Ausfiihrung ohne Schutzbeschlag nach DIN 18257 bzw. EN 1906, ist
der Schliezylinder in jedem Fall mit Ziehschutz auszufiihren.

Der Schliefzylinder muss sich hinter der angriffsseitigen, duRersten Profilwandung
bzw. hinter der aufgedoppelten Paneele befinden. Der SchlieRzylinder ist angriffs-
seitig, konturumschlie®end zu fithren. Erganzend ist eine Bohrschutzplatte tiber
dem SchloRkasten auszubilden. Details sind mittels eines getrennten Nachweises
festzulegen.
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Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
Tabelle 4 Verriegelungen / Beschldage
Es sind Zylinder nach EN 1303 mit den Klassifizierungskennziffern
7. Stelle (Verschlusssicherheit) Klasse 4, 8. Stelle (Angriffswiderstand) Klasse 1
oder nach DIN 18252 mit erforderlichen Klassifizierung Klasse 21- BZ, 31- BZ oder
71- BZ auszufiihren
Alle anderen Details missen wie gepriift bzw. ergédnzend gutachtlich zugelassen
ausgefiihrt werden.
Tabelle 5 Bander
Ausflihrungs- | Es kdnnen die alternativen Bander:
variante - Aufsatztiirband 2- und 3-teilig
- Aluminium Rollenband
eingesetzt werden.
Uber einer Fliigelhéhe von 2,4 m ist ein drittes Band mit zugehdriger Bandseitensi-
cherung notwendig.
Beurteilung/ | Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
Hinweise den basierenden Prifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-
hemmenden Eigenschaften bei der Ausfilhrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriiften Variante.
Alle anderen Details miissen wie gepriift bzw. ergdnzend gutachtlich zugelassen
ausgefiihrt werden.
Tabelle 6 Zusatzbeschliage
Ausfiihrungs- | Es kdnnen folgende alternative Zusatzbeschlage eingesetzt werden:
variante - A-Offner,
- Sperrbiigelschlosser,
- E-Offner,
- Kabellibergang,
- TurschlieRer, integriert oder aufgesetzt.
Beurteilung/ | Nach Uberpriifung der Unterlagen und auf Basis der festgestellten Ergebnisse bei
Hinweise den basierenden Priifungen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der einbruch-

hemmenden Eigenschaften bei der Ausfiihrung der beschriebenen Anderungen im
Vergleich zur gepriften Variante, da unter anderem mdogliche Schwachungen im
Profil berticksichtigt wurden.

Alle anderen Details miissen wie gepriift bzw. ergédnzend gutachtlich zugelassen
ausgefiihrt werden.
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Gutachtliche Stellungnahme 17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM
4 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Uberprifungen und der Priifergebnisse gemaR den genannten
Nachweisen fuhren die unter Abschnitt 3 beschriebenen Ausfihrungsvarianten zu keiner
Verschlechterung der in den grundlegenden Nachweisen bestétigten Eigenschaften der
Probekdrper.

ift Rosenheim
01.02.2018
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

heroal - ... consrutionen
DF

Es gelten die jeweils giiltigen Richtlinien, Normen und Anferderungen. Tragende Profile sind geman DIN 1855
statisch zu dberprifen und entsprechend auszufiihren, Keine ﬁffnungsflﬁgel an Innen- und Auflenecken.

Einfligelige Tir innen- oder auBendffnend mit seitlicher
Festverglasung ein- ader beidseitig.

Anzahl der Verriegelungen und Bandbestiickung nach
Flugelgrdfe. Es sind die Yorgaben fir die CE-Kennzeichnung
je nach Rahmen-/ Fliigel-/ Schwellenkombination zu
beachten,

Einfliigelige Tiir innen- oder auBendffnend mit seiflicher
Festverglasung ein- oder beidseitig.

Anzahl der Verriegelungen und Bandbestiickung nach
Fliigelgrofle, Es sind die Vorgaben fiir die CE-Kennzeichnung
je nach Rahmen-/ Fliigel-/ Schwellenkembination zu
beachfen.

Einfliigelige Tiir innen- oder auBendffnend mit seiflicher
Festverglasung ein- oder beidseitig.

Anzahl der Verriegelungen und Bandbestiickung nach
Fligelgrofie. Es sind die Vorgaben fiir die CE-Kennzeichnung
Jje nach Rahmen-/ Fliigel-/ Schwellenkombination zu
beachten.

Einfliigelige Tiir innen- oder auBendffnend mit seitlicher
Festverglasung ein- oder beidseitig.

Anzahl der Verriegelungen und Bandbestiickung nach
Fliigelgrofie. Es sind die Vorgaben fiir die CE-Kennzeichnung
je nach Rahmen-/ Fliigel-/ Schwellenkombination zu
beachten.

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

Blatt 5 von 86

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

ift

(Deutschland)
ROSENHEIM
heroal Detail Verschlufiseite | - FH bis 2400 mm
DF
— Turband mit
2 F |. Bandseifensicherung
2
=
e d
MNebenverriegelung .~
E
E
S| &
[ w
Hauptverriegelung V| 5
— & | E
| &
* HE
T
Nebenverriegelung
K
Fligelbreite FB
Rahmenbreite RB
Verschlufiseiten [Fliugelhihe bis 2600 mm)
Yariante Schloss (U-Stulp) SchlieB3blech (U-Stulp) Schliefleiste (U-Stulpl | Abstand A
Schwerkhakenschloss: Hauptschliefiblech DIN RS: 10651 )
1 7026 00 99 (0 35) Haupfschiieliblech DIN LS: 10652 |21 38 2509 09 0% 626 mm
24919 00 99 (D 45) NebenschlieBblech DIN LS/RS: 7051 '
Balzenschloss: Hauptschliefiblech DIN RS: 10651 :
2 7445 00 99 D 35) Hauptschliefiblech DIN LS 10652 (08 K 2529099 633 o
24920 00 99 (D &5) Nebenschliefiblech DIN LS/RS: 8587 '
- : Haupfschliefiblech DIN RS: 10651
3 B;’i%”;;“ég*%@fam' Hauptschliefblech DIN LS: 10652 633 mm
Nebenschlieliblech DIN LS/RS: 8587
PUL-BOZEn-BEmvBnIRben | cortiiaiitloc BINRS: 6
schloss: ; : DIN RS: 24943 00 99
4 10683 00 99 Hauptschliefiblech DIN LS: 10652 619 mm
hEs Mebenschlieliblech DIN LS/RS: 10682 Bl et N
2492100 99 [D 45) e '
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

heroal Detail Verschlufiseite |l - FH bis 2400 mm

Blatt 6 von 86

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

DF
VerschluBseiten (Fligelhche bis 2400 mm}

Variante Schloss (U-Stulp) Schliefiblech {U-Stulp) SchlieBleiste (U-5tulp) | Abstand A
3-Fallenschloss:
24922 00 99 (D 35} Haupfschliefiblech DIN RS: 10651

D249

5 24923 00 99 D 45) Haupfschiieflblech DIN LS: 10652 [0 R 208053 1633
24924 00 99{D 35 / TF} NebenschlieBblech DIN LS/RS: 10682
24892500 99 [D 45/ TF}
3-Fallenschloss/Autofronic | HauptschlieBblech DIN RS: 10651 ,

6 24,955 00 99 (D 35) Hauptschiiefblech DINLS: 10652 |01 K2 2525100 9% 1633 mn
245956 00 99 (D 45) Nebenschliefblech DIN LS/RS: 8587 '
Massivriegelschloss: Hauptschlielblech DIN RS: 24905 ‘

7 24900 {D 35) Hauptschlieliblech OIN LS: 24904 gm Eg 5;:2878 632 mm
24901(D 45) NebenschlieBhlech OIN LS/RS: 24906 g
Fallenriegelschloss: HauptschlieRblech DIN RS: 24905 ‘

8 24902 {D 35) Hauptschliefblech DIN LS: 24904 Bm FL? 53233 632 mm
24503 {D 45) NebenschlieRblech DIN LS/RS: 24906 ‘

Die Schloss- und SchlieBblechbefestigung erfalgt grundsatzlich mit Einnietmuttern M5 {Art: 7323
Flachkopf / 7322 Senkkopf) und den entsprechenden Senkschrauben M5x20 mm [Art: 10828)
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

Blatt 7 von 86

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

hel'oa| Detail Verschlufseite lll - FH 2400 mm bis 3000 mm

ift

ROSENHEIM

DF
=T
= F
m
i
J.g
=1
Nebenverriegelung
der Yerlangerung
3. Tirband mit
Bandseitensicherung
=
£
=
>
@ A
Mebenverriegelung c =
—_— = a
E| &
= =)
h 2| <
= E
T &
Hauptverriegelung t o
R iy
ig
b 2
[T
Nebenverriegelung
T |
Fligelbreife FB
. 3. Tirband nur aufgrund der
Rahmenbreite RB Anforderung Einbruchhemmung
notwendig
Verschlufseiten (Fligelhdhe 2460 mm bis 3000 mm)
Yariante Schloss (U-Stulp) SchlieRblech (U-Stulp) SchlieRleiste [U-5tulp) | Abstand 4
Schwenkhakenschloss: Hauptschliefiblech DIM RS: 10651 :
7020 00 99 (D 35 Hauptschiieflblech DIN LS: 10652 | % X2 22232 36 22
24919 00 99 (D 45) NebenschlieBblech DIN LS/RS: 7051 '
1 L35 mm
Verlangerung (kirzbar):
24928 00 99 [D 35} Nebenschliefblech DIN LS/RS: 7051
24929 00 99 (D 45)
Bolzenschloss: Hauptschliefiblech DIN RS: 10651 -
TLL5 00 99 (D 35} Hauptschliefiblech DIN LS: 10652 gm ESJ gi;i:) %?} 2?}
24920 00 99 (D &5) MebenschlieBblech DIN LS /RS: 8587 '
2 LL7 mm
Verlangerung (kiirzbar):
24932 00 99 (D 35) Nebenschlieiblech DIN LS/RS: 8587
24933 00 99 (D &5)
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme

Blatt 8 von 86

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

ift

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
hel'oa| Detail Verschlufiseite IV - FH 2400 mm bis 3000 mm
DF
Verschlufiseiten (Fligelhghe 2400 mm bis 3000 mm)
Variante Schloss (U-Stulp) Schliefiblech {U-Stulp) SchlieBleiste (U-5tulp) | Abstand A
DUO—BOL.ZEH_SCWE”MERE” Hauptschliefiblech OIN RS: 10651
schloss: > DIN RS: 24943 00 99
HaupfschlieBblech DIN LS: 10652
Mg 2 NebenschlieBblech DIN LS/RS: 10682 Ll et HEoed
2492100 99 (D 45 B
& 428 mm
Verlangerung (kirzbar):
24934 00 99 {D 35) NebenschlieBblech DIN LS/RS: 10682
2453500 99 (D 45)
3-Fallenschloss:
24522 00 99 (D 35) Hauptschlielblech DIN RS: 10651
24923 00 99 (D 45) HauptschlieRblech DIN LS: 10652 g:u Eg 55:;];:23 88 ;)3
24924 00 99{D 35/ TF! NebenschlieBblech DIN LS /RS: 10682 ‘
5 2492500 99 (D 45 / TF} LL2 mm
Yerlangerung [kurzbar):
24930 00 99 (D 35) NebenschlieRblech DIN LS/RS: 10682
2493100 99 {D 45)
3-Fallenschloss/Autofronic | HauptschlieBblech DIN RS: 10651
24955 00 99 (D 35) HauptschlieRblech DIN LS: 10652 gm Eg 52:33 %?} 22
24956 00 99 (D 45) NebenschlieRblech DIN LS/RS: 8587 !
) L42 mm
Verlangerung [kirzbar):
24930 00 99 (D 35) NebenschlieBblech DIN LS/RS: 10682
2493100 99 {D 45)
Massivriegelschloss: HauptschlieRblech DIN RS: 24905 :
24,300 (D 35] Haupfschliefblech DINLS: 24906 [0 K3 208
24901 (D 45) NebenschlieBblech DIN LS/RS: 24306 ‘
7 - 537 mm
Verlangerung (D 35 / D 45):
300 mm: 24912 i y
500 mm: 24913 NebenschlieBblech DIN LS/RS: 24906
800 mm: 24914
Fallenriegelschloss: Hauptschliefiblech DIN RS: 24905
24502 4D 35) HauptschlieBblech DIN LS: 24904 gm Eg gigg.?
24903 (D 45) NebenschlieBblech DIN LS/R5: 24906 ‘
] 531 mm
Verlangerung (D 35 / [ 45):
300 mm: 24909 : .
500 mme 24910 NehenschlieBhlech DIN LS/RS: 24906
800 mm: 24911
Die Schloss- und SchlieBblechbefestigung erfalgt grundsatzlich mit Einnietmuttern M5 {Art: 7323
Flachkopf / 7322 Senkkopf) und den entsprechenden Senkschrauben M5x20 mm [Art: 10828)
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1
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Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:
(Deutschland)

heroal ..o 072/ nnensrnend
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

Auftraggeber:

(Deutschland)
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Auftraggeber:

heroal ... e schuelie 1908 © 72
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme
Auftraggeber:

(Deutschland)
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
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Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
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Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal Wechselprofilbefestigung Il - D72 RL - Auf3endffnend
DF

Senk-Blechschraube DIN IS0 7050
St 4 Bu60-C-H
: [
L]
!
!
s 1086 21681 neez| o6
Verschraufjung
o L
a
I\‘I
Verschraufung
_/ |
1
|
= \
& \
j o) F:
= \
\
\
I
|

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

Blatt 18 von 86

heroal Befestigung Rahmenkeopplung - D 72

ift

ROSENHEIM

DF
Stulpprofil 21696 auf ganzer Lange mit
Dichtstoff heroal Art: 18712 00 verkleben
Senk-Blechschraube DIN 150 7050 2115
St 4 Bx70-[-H
Verschraubung
& Verschraubung
E
=
= | Y | S - ]
= e B
! Verschraubung
L =
B Verschraubung
| |
T 1
i \
i
i i
| |
= ; i
B ! |
! |
I \
! |
| \
[ :
i |
! |
| |
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

hel'oal Verglasung | - Kastenglasleiste mit Eckenverklebung
DF

D72 - Verklebung auflen Verglasungsdichiung auflen
: heraal ArfNr.: 18840 00
Glaseinstand 18 mm 7540 00

heroal ArfNr

Keildichtung innen

18545 00
18872 00
18871 60
18745 40
18873 00

HI-Keildichtung innen
[alternativ chae Glasfalzd3mmung)
heroal Arf.Nr.: 18972 00

18965 01

18966 00

Glasfalzddmmung

Glaseinstand 18 mm

heroal Art.Nr.: 18857 00

D72 - Verkle':ung innen HI-Verglasungsdichtung aulen
heraal Art.Nr.: 18997 00

1847 ey

P4 A Verglasungs innen

: ¢ Keildichtung innen
= : S hercal Art.Nr: 18943 00

18372 09
18871 b0
18749 00
18873 00

Die Verklebung erfolgt im Bereich der P42 Verglasung.

werden.

Verglasung/Einsatzelemente im Eckbereich {300mm/300mm| mit heroal Art. Nr.: 18720 verkleben. Alle
Klebeflachen vor dem Verkleben mit Primer, Art, Nr.: 18721, und mit Haftreiniger Art. Nr.: 18722 behandeln.
Hierbei sind die Ablift- und Topfzeiten der einzelnen Produkte zu beachten,

Im weiteren sind die Yorgaben der Isolierglashersteller zu beachten und einzuhalfen.
Druck- und Dampfdruckausqleichsdffnungen miissen frei bleiben.
Die Glasfalzdammung {heroal art Nr.:18857] des Systems D72 muss bei bei der AuBienverklebung kupiert

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

NReroal . icouqi - cokverkiebung 300 « 300mm

DF

hercal D 72
E
300
Bereich ohne Verklebung

Verglasung/Einsatzelemente im Eckberaich (300mm/300mm] mit heroal Arf. Nr. 18720 verkleben. Alle
Klebefl3chen vor dem Verkleben mit Primer, Art. Nr.: 18721, und mit Haftreiniger Art. Nr.: 18722 behandeln.
Hierbei sind die AbliUff- und Topfzeiten der einzelnen Produkte zu beachten.

Die Verklebung erfolgt im Bereich der P4A Verglasung

Im weiteren sind die Vargaben der Isolierglashersteller zu beachten und einzuhalten.

Druck- und Dampfdruckausgleichssffnungen missen frei bleiben

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

Blatt 21 von 86

einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

NOFOAN - o:cung 1l - standard Glasieiste mit umlaufender Verklebung
DF

(Deutschland)

ROSENHEIM

ift

D72 - Verklebung auflen Verglasungsdichiung auflen
; heraal ArtNr. 18840 00
Glaseinstand 18 mm 1560 00

rpp——
e:f: SR | P&A Werglasungs aufien
Dy .
A

N . e

Keildichtung innen
heraal Art.Nr.: 18945 00 Hl-Keildichtung innen
18872 00 lalternativ ohne Glasfalzdimmungl
=0 L 18871 00 heroal Art.Nr: 18972 00
ey 7681 e 1 1876900 18985 00
18873 00 18966 00
Glasfalzddmmung
heroal ArtMr: 18857 00
D72 - Ver'klehung innen Hi-verglasungsdichtung auBen

heraal Art.Nr.: 18997 00

Glaseinstand 18 mm

P4 A Verglasungs innen

K IR AT RS
Moy
G Setertetetstatetet
) ogetesegetatotess:
(et tetetoteRet ; ;

Keildichtung innen
heroal ArtNr. 18243 00
18872 09
18871 b0

18745 00

Verglasung/Einsatzelemente umlaufend mit heroal Art, Nr.: 18720 verkleben. Alle Klebeflachen vor dem
Verkleben mit Primer, Arf. Nr.: 18721, und mit Haftreiniger Art. Nr: 18722 behandeln. Hierbei sind die
Abluft- und Topfzeiten der einzelnen Produkte zu beachten.

Die Verklebung erfolgt im Bereich der P4A Verglasung.

Im weiteren sind die Yorgaben der Isolierglashersteller zu beachten und einzuhalten.

Druck- und Dampfdruckausgleichsaffnungen missen frei bleiben

Die Glasfalzddmmung {heroal art.Nr.:18857) des Systems 072 muss bei bei der AuBenverklebung kupiert
werden.

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

heroal Verklabung Il - Verklebung umlaufend

DF

heroal D 72

+

S

\ Bereich ohne Verklebung

Verglasung/Einsatzelemente im Eckbereich umlaufend mit hercal Art. Nr.: 18720 verkleben. Alle
Klebeflachen vor dem Verkleben mit Primer, Art. Nr.: 18727, und mit Haftreiniger Art. Nr.. 18722 behandeln
Hierbei sind die Ablift- und Topfzeiten der einzelnen Produkte zu beachten.

Die Verklebung erfolgh im Bereich der P44 Verglasung,

Im weiteren sind die Vorgaben der Isolierglashersteller zu beachten und einzuhalfen.

Druck- und Dampfdruckausgleichséffnungen missen frei bleiben

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

Gutachtliche Stellungnahme

ift

Auftraggeber:

Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Hinweis

(Deutschland)

ROSENHEIM

hel'oal Einsatzglaser und Paneele
DF

Glaser {exemplarisch)

Paneele {exemplarisch)

Glosaufbau: Paneeloufbau von auBen nach innen:
- 4 mm Float 1,5 mm Aluminiumblech
- 10 mm SZR H mm Hortschaum

' P4A mit 0,78 mm PBY-Falie

1,5 mm Aluminiumblech

Glasautbau: Paneeloufbau von auBen nach innen;
' 4 mm Float ga‘i mm }?Iﬂr}!ﬁmblmh
| 10 mm SZR mm Ha um

4 mm Float 2.5 mm Aluminiumblech

10 mm SZR

P4A mit 0,78 mm PBV-Folie

Paneeloufbau von guBen nach innen:
3 mm Aluminiumblech

2 mm Stahlblech

20 mm Hartschaum

3 mm_Aluminiumblech

KOS
15950:8,0.0.9:0.0.9.9.4)
000.0‘0.0'

<

T ]

Paneelaufbau von auBen nach innen:
6 mm ESG-AuBenscheibe

20 mm Hartschaum

2 mm Stahlblech

3 mm Aluminiumblech

Glasauschnitte:

Glasausschnitte in Paneele / Tirfillungen kénnen (ber den Einzelnachweis / das Priifzaeugnis des
Fillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich die Verbindung zwischen

Fliigelprofil und Fiillung.

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

OTOB 2i1unosarestinng - verklabt 7 siissitiy Asalbard. iansre.
DF

Tartillung
Fillungsbefestigung umlaufend

18759 7550 2K-Siliconklebstoff 18720

e
S
]

' 9
Q5N '8 0-0:0.0.9.0.9 MR LY
Lot A

&

Detail Fillung
einseitig fligeliberdeckend
innenéffnend

Aluminiumblech

PU-Hartschaumplatte
Rohdichte =/= 60 kg/m®

XA AKX
I
P9 0.0.0.0.9.9.9.9]

67

Aluminiumblech

Glasauschnitte:

Glasausschnitte in flilgeliberdeckenden Tiirfillungen kénnen Uber den Einzelnachweis / das Priifzeugnis des
Flillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich die Verbindung zwischen
Fliigelprofil und Fiillung.

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

OTOBI 2i1nosbatestinng - ravarsitiel 7 sisaltiy AHoAEBENE IHANSHED,
DF Tirfiillung Montageprofil 21794

Sicherungastift 19910
Halteklammer 18718

18759

1550

"""" Dichftband 18746

~ cererer

______ Max. Befestigungsabstande:
| w T W | ! = ;I 19910:
i Aus der Ecke: 100 mm
| | Dazwischen: 410 mm
| | 18718:
r 1 Aus der Ecke: 60 mm
| L, | | 5 Dazwischen: 300 mm
V1
I If
| |
It L
| | -
|‘ .| v
I |
[ |
| |
|' Sicherungsstift 19910
I .1|\ Halteklammer 18718

Glasauschnitte:

Glasausschnitte in fligeliberdeckenden Tiirfiillungen kdnnen tiber den Einzelnachweis / das Priifzeugnis des
Fiillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich die Yerbindung zwischen
Fligelprofil und Fiillung.

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

NOFOAN riiungsberestigung - verklebt / einseitiq fligeliberd, aunenstfn.

DF

Tiurfillung

Fullungsbefestigung umlaufend

18759 16749 2K-Siliconklebstoff 18720

Detail Fiillung
einseitig fligeliberdeckend

8 Al iumblech
auBendffnend uminiumblec

PU-Hartschaumplatte
Rohdichte »/= 60 ka/m’

Aluminiumblech

Glasauschnitte:

Glasausschnitte in flilgeliiberdeckenden Tiirfillungen kénnen iber den Einzelnach
Flillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich
Fliigelprofil und Fiillung.

weis / das Priifzeugnis des
die Verbindung zwischen

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar

(Deutschland)

von 86

o
2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

ROSENHEIM

NEeTrOAI riiungsberestigung - verkledt / beidseitig fliigeliiberd. innensfn.

DF

Tirfillung

18759

Filllungsbefestiqung umlaufend
2K-Siliconklebstoff 18720

7550

N 0

%

5
2%

X5

boved

TS SN
LXXHRAS
losetetetetelelole;

e
e
(>

bl
%950
)
<
%

KL
<
J 4 ":’:’:’:
‘::::
50505

SELGONED
SESRLIRLES
96% 2% % %% %%

Filllungsbefestigung umlaufend
2K-Siliconklebstoff 18720

18857

Defail Fullung
beidseitig flugeliberdeckend
innencffnend
Aluminiumblech

PU-Hartschaumplatte
Rohdichte »/= 60 ka/m’

S 00009909
CRICICHK AKX
KL

9. 0.9.9.9.@. 9. 0.0

Aluminiumblech

Glasauschnitte:

Fillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich
Fligelprofil und Fillung.

Glasausschnitte in flugeliberdeckenden Tudrfullungen kdnnen uber den Einzelnachweis / das Prifzeugnis des

die Verbindung zwischen

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1

Blatt 28 von 86

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

Hinweis

(Deutschland)

ROSENHEIM

ift

NEerOAI riiungsberestiqung - verklebt / beidseitig fligeliberd. aulendffn

DF

Tarfdllung

Fillungsbefestigung umlaufend
2K-Siliconklebstoff 18720

18759

16T49

00
KO)

P9 9.0. Q.00

Filllungsbefestigung umlaufend
2K-Siliconklebstoff 18720

Defail Fullung
beidseitig flugeliberdeckend
aufendffnend
Aluminiumblech

PU-Hartschaumplatte
Rohdichte »/= 60 ka/m’

9. 0.9.9.9.@. 0. 0.0

Aluminiumblech

Glasauschnitte:
Glasausschnitte in flUgeliberdeckenden Tudrfullungen kdnnen uber den Einzelnachweis / das Prifzeugnis

Fillungsherstellers eingebracht werden. Diese Stellungnahme behandelt lediglich die Verbindung zwischen

Fligelprofil und Fillung.

des

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

heroal : i

DF
heroal D 72
150 <=8 =800 ==800 150
| |
-
=l
2L
g
.
—[_I o I
:j(%
: =t
; 58
B
I | b5 |
(o e =]
2
i | | |
||
E__I
+—t

Druckfeste Hinterfitterung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk. Grundsatzlich ist in den Bereichen der
Verriegelungen, Bandseitensicherungen, Falzluftbegrenzungen, Bandern, Eck- und Scherenlager efe. der
Hohlraum zwischen Element und Baukdrper so zu hinterfittern, dass er nicht zum Mauerwerk gedriickt oder
ausgelenkt werden kann, Die Widerstandsklassen der umgebenden Wande sind zwingend einzuhalten und
mussen var der Montage Uberprift werden

Befestigung nur durch zugelassene Rahmendlbel/Rahmenanker. Die vorgegebenen Befestigungsabstande sind
zwingend einzuhalten.

Befestigungsmiftel:
- Rahmenanker - Rahmenschrauben mif Nylondibel
- Rahmenduibel - Dibellose Rahmenschrauben

Bei der Auswahl der Befestigungsmittel sind die Eignung fir den Wandaufbau, Einbohrtiefe, Schraubendicke,
Randabstédnde zur Steinkanfe sowie die freie Diibellange (Fugenbreitel zu beachten. Die vorgegebenen
Befestigungsabstande sind einzuhalten. Daruber hinaus gelten die Richtlinien des Leitfaden zur Planung und
Ausfihrung der Montage von Fenstern und Haustiren fiir Neubau und Renovierung in seiner jeweils gililfigen
Fassung.

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal ::inq1

Blatt 30 von 86

ift

ROSENHEIM

DF
heroal D 72
150 <=800 ==800 ==800 150
-_— -_—
o]
Ca
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Umgebende Wande
Widerstands -
klasse des aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 aus Stahlbeton nach DIN 1045
Bautells nach Britiiesii=
DIN EN 1627 Wanddicke : d Rohdichte- i o
keitsklasse i Nenndicke in | Festigkeits-
lohne Putz) 3 klasse der |Mértelgruppe J ;
. der Steine § mm min. klasse min.
in mm Steine (RDK}
(DFKJ
RC.2 =/= 115 /=12 - min MG 11/ DM =/= 100 B 15
Wand aus Porenbeton
Widerstandsklasse Nenndicke Drucl«fesﬂlglsew der Ausfihrung
Steine
RC 2 =f= 170 mm ==k verklebt

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

heroal . iocbescheiniqng

ROSENHEIM

DF

Montagebescheiningung nach DIN EN 1627
bescheinigt, dass alle nachsfehend aufgefiihrte einbruchhemmende Bauteile entsprechend den Yorgaben
der Montageanleitung (Anlage zum Prifbericht)
L O e e o tins e s s diniste ol pre sttt s S L e e e e e e Sl e
Anschrift:
eingebaut wurden.

Stiick Lage im Ob jekt Klassifizierung Besondere Angaben

Datum Stempel Unterschrift

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

heroal Verklotzung

DF
heroal D 72
150 150
—— — = .
[ —+ )
L] — — —

| || —

I N\, Tragklofz ]

[ ]
Distanzklotz

Verklotzung: Die Flugelrahmen mussen gegen die eingesefzte Verglasung/Flllung druckfest
hinterfiittert werden. Trag- und Distanzklotze mussen gegen verrutschen gesichert werden. Ein
maximaler Klatzabstand van 600 mm darf nicht Uberschritten werden.

Die Rahmen-Flugelspaltmall sind zu beachfen

An allen einbruchhemmenden SchlieBstellen muss eine zusadtzliche Distanzverklotzung zur
Verringerung der Aufhebelgefahr vargenommen werden. Inshesondere bei fesfverglasten
Oberlichtern und Seitenteilen muss eine durchgehende Verklotzung sichergestellt sein,

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal ...

ift

ROSENHEIM

DF
445 47

P 5
&3 M} @D
el 5
5 ‘ ' P
W
® et
WL

&

IR

S3geschutzbaolzen
heroal Art. Nr.i 13419

Anwendungsbeispiel
21652 / 21084 / 21623

21652 21084 21623

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 34 von 86

Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

ROSENHEIM

heroal . ....o..i:.01/ 13002
DF

&5 205

34

N
©
34

13401: Aufsatzband ohne Ankerschrauben
1344:2: Aufsatzband inkl. Ankerschrauben

Anwendungsbeispiel
21681 / 21680

48

20

£4.5 20.5

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 35 von 86

Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM

heroal .../ 15003
DF

445 20.5

34

13413: Aufsatzband wie dargestellt (Ankerschrauben separat)
13443: Aufsatzband inkl. Befestigungsplatten

Anwendungsbeispiel
21641 /7 21660

Rt
R
o255
eeseletetetess!

S

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 36 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal ... -5
DF

445 205
| P2
T ey |7
= 1N
™ Al -
L5
&
£5
7
a T T
| Py
a9
n
o
|

Anwendungsbeispiel
21681 7 21680

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 37 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal ...

ift

ROSENHEIM

DF
£4.5 47
o
[
—— PR
S
. 7.4
L7 &
~+
m
£T5
L%
- I .
od
Fan Y
s
Fian
o
|
Sageschutzbolzen
heroal Art. Nr.: 13420
Anwendungsbeispiel
21652 / 21084 / 21623 L5 L7
[ =
<
i o
|
_[:’5 L
|
21652 21084 21623

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 38 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal ...
DF

445 205
0
= ¥ &
Fan
1=
5 iy
0
L7
A
Fan
&
= I |
Fas)
IV
Fan
hd
[

Anwendungsbeispiel
21641 /7 21660

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollsténdige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 39 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal :.i.oxc 1050 innen 67 frend)

ift

ROSENHEIM

DF
=
(o
s _J“-.___
G
=3
- B
I\
R
=
Bandseitensicherung /
Befestigungsschraube RC: 11089
Anwendungsbeispiel
21681 7 21680
21681 21680
|
n
\ 4
I — =
L i
=]
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 40 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal Rollenband 11092 / 11091 (aussen affnend)
DF

Bandseitensicherung /
Befestigungsschraube RC: 11089

Anwendungsbeispiel
21652 / 21084 / 21623

21652 21084 21623

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 41 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal :.i..o:n 10693 (nnen s¢fnend)

ift

ROSENHEIM

DF

Anwendungsbeispiel
21641 4 21660

o - T K ST
KR s : s
K IIHL POAS | LI R R

IR pooseratetetetetetetelote!
AL S LUK SR
N A S e A

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 42 von 86

Nachweis ®
einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM
NEeroOAl oci.i sandseite / Bandseitensicherung 8512
DF
Fligel Rahmen/Sprosse
e
8512 - Fligelteil
L / i
i 2.
\ A
Ol inss
5 K7 %
i |
ﬁ\ B @~\
& &
|~ I
[~ \ LI &
L~ ~U |+
\ LIl L]
10831 - DIN 7500 M5 x 15,4 mm, M4 Senkkapf 8512 - Rahmenteil |

10831 - DIN 7500 M5 % 15,4 mm, M4 Senkkopf

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 43 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Massivriegelschloss Typ 1
DF

herpal Art.Nr.: 24908 DM 35 mm
24901 DM 45 mm

21

® o (D% ® of]

730

=

595
1750

.0
92
Lx: — Qo

DM= 35[45)

760

=R

e

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 44 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal Fallenriegelschloss Typ 2
DF

herpal Art.Nr.: 24902 DM 35 mm
24903 DM 45 mm
=
o
20 - *
' 7
-]
o
o
& 10 "
o
°
&
1
E ﬁ
o]
20 ]
°
DM= 35(45) @
o
Anbauset &-Offrer [optional}
heroal ArtNr: 26915 / 24916 °
°o
°o
f
°
°o
2 ]|

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 45 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal s:iessiece 1yp 1und 2
DF

HauptschlieBblech
heroal: 24904 Li / 24905 Re

217

Nebenschliefiblech
heroal: 24906

°0 L= o
120

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 46 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal sicsciste 1yp 1und 2
DF

heroal Art.Nr.: 24907 Li /7 24908 RS

[X-] ==X

ofo]

1709

80

[X=]

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 47 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 1300 mm
DF

heroal Art.Nr.: 24912

21

\V/)
&=y o

300

178

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1 Blatt 48 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 1500 mm
DF

heroal Art.Nr.: 24913

21

\¥)
£ o

— ®
1l ©
1l ©

] 24

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 49 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 1800 mm
DF

heroal Art.Nr.: 2491&

21

\Y)
&= o

J—/ ©
i e
__|_ (%)

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 50 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 2 300 mm
DF

heroal Art.Nr.: 24909

20

Ty ©

300

170

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 51 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 2 500 mm
DF

heroal Art.Nr.: 24910

20

oY e

P )
d
o/

509

370

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1 Blatt 52 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Stulpverlanderung Typ 2 800 mm
DF

heroal Art.Nr.: 2491&
+ e
e ®
20
© ~°
®
E—J @
o e
2
1 e
6 24
o
s
™
L

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 53 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Schwenkhakenschloss Typ 3
DF

heroal Art.Nr.: 7020 DM 35 mm
24919 DM 45 mm

21

736

26.2

2.
=)

@

66.6
L]
2@
92
1770

21

1
S

DM= 34.3 {44.3)

154

21

/‘.u
a—

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 54 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

heroal Duo-Bolzen-Schwenkhakenschloss Typ 11
DF

heroal Art.Nr.: 10683 DM 35 mm
24921 DM 45 mm

sz

Tt

.oa@).°.

=)

66.6

1770

21

DM=34.3 {44.3)

T68.5

21

[
I R T |

Ho 0 1 HOE_—988 1 O

¥ 6.706.1)

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 55 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Fallenschloss Typ & - Autotronic
DF

herpal Art.Nr.: 24955 DM 35 mm
24956 DM 45 mm

129
]

262
=

%®.°

66.6

21

S

[ |
wd =

1770

DM= 343 {44.3)

AR

7825
—
GESNS = N
L

Hoo:- siEle @ [ ) e
I

6.16.1} L

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 56 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Fallenschloss Typ &
DF

heroal Art.Nr.: 26922 DM 35 mm

24924 DM 35 mit Tagesfalle
24923 DM 45 mm
24925 DM 45 mit Tagasfalle
[ I
o
-]
o
o
&
™ L
10 e
o
b
'y ﬁ
bl
2 i . E
2 | -
21
DM= 34.3 {44.3) &
-
=

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 57 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

hel'oal Bolzenschloss Typ 8
DF

heroal Art Nr: 7445 DM 35 mm
24920 DM 45 mm

e
o
]
29
o [ ]
=] 1]
[ ]
° -
(-]
S 1
k]
0 L
o
= m
—{Jh - f
g r
- J 8
Y L =
s ool oy —
o o =
21 \
po ]
DM= 34.3 (44.3) o
2
o~
(-]
20
° [ ]
=] o
v e
° -
-]
]

6.716.1) ﬁ o

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 58 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

Neroal . icieiste Typ 3 mit Lochung Sperrbiige!

ift

ROSENHEIM

DF

heroal Art.Nr.: 24938 DINLS
24939 DIN RS

(]

o= @

(=]

=1 o

e

1770

L]

-]

o= @ o

a9

o

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 59 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

Neroal . iciciste Typ s nit Lochung Sperrbiige!

ift

ROSENHEIM

DF

heroal Arf.Nr.: 24940 DIN LS
24941 DIN RS

=i
CI=I]

- o

¢ e

1770

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1 Blatt 60 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

NEeroaAl . iciieiste Typ &1 nit Lochung Sperrbigel

ift

ROSENHEIM

DF

heroal Arf.Nr.: 24942 DIN LS
26943 DIN RS

&

<o
&

e e

1770

¥

L]

-]

E6E o

XT)-:]

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539
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Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften -
Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018 I t
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)
ROSENHEIM

heroal siesicche avtistung
DF

Zuordnung Einzelschlief3bleche
HauptscliBelblech
Typ Schloss NebenschlieRblech
LS RS

7020 7051
3

24919 7051

10683 10682
1

24921 10682

24922 10682

24923 10682

10652 10651

24924 10682
73z

24925 10682

24955 10682

24956 10682

7445 B587
8

24920 8587

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Auftraggeber:

heroal -0 720

Blatt 68 von 86

17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

ift

ROSENHEIM

210%6/2119

85

S0

24

DF
2094/213%
il
r = |
i =
= b
15 24
21083/21193 2108421184
38.3
5 0y
155 O
D)
T E3
24 48
21690721790
1.t ot T
0 H @ 22t
-~ =
72

72

36

22T

Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Anlage 1
Nachweis

inweis

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1
Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018
Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl

(Deutschland)

heroal -i.poicomr

Blatt 81 von 86

ift

ROSENHEIM

DF
21841721941 21843721943
85 100
=
O |
==/ =]
n
[ 4 '] E =2 5
95 |26 ‘ 110 |24
2184 2/21952
&
21833/21933
‘ 130
=
‘ 106 | 26
Hinweis

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.



Ve-Prii-2161-de / 06-09 / 539

Anlage 1 Blatt 84 von 86
Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme  17-002189-PR01 (GAS-C01-11-de-01) vom 1. Februar 2018

Auftraggeber: heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, 33415 Verl
(Deutschland)

heroal .. :icpoiien72-01

ift

ROSENHEIM

DF

FPLEL 22695

87
SOOI
5
preteletets
Cotetototel
el
faSteteted
Basetetess)
AR A A
statelotols
sSotetotety
2e%etele%e
Sodedeleld
restoe
52

XA,
:‘:‘:
555
L5

255
Pt
R

ot
5255
fatets!

255

So%sds

X
olole!
&

o
5
f5%%
4263
%o
e
X R
be%els
A

=
5

Hinweis
Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollstdndige Priifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.
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